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システム構成図（今回）

システム構成図（現況）

計装フローシート（場外系１）（今回）

計装フローシート（場外系２）（今回）

計装フローシート（場外系３）（今回）

江の浦配水池

共通事項

洲鼻ポンプ所

平面図旗岡配水池

詳細図

盤外形図

旗岡ポンプ所 平面図・断面図

展開接続図

盤外形図

久保配水池

盤外形図

平面図

単線結線図

詳細図

詳細図

縮 尺

1/250,000

Non－Scale

Non－Scale

図示

図示

図示

Non－Scale

図示

図示

Non－Scale

Non－Scale

図示

図示

図示

Non－Scale

図示

図示

Non－Scale

Non－Scale

図示

図示

盤外形図

若宮ポンプ所

平面図・断面図

平面図・断面図 図示

単線結線図

単線結線図

Non－Scale

Non－Scale

展開接続図

展開接続図

図示

盤外形図

平面図

平面図

図示

図示

Non－Scale

Non－Scale

単線結線図・展開接続図

単線結線図・展開接続図

切山配水池

詳細図 Non－Scale

盤外形図 図示

平面図・断面図 図示

単線結線図

切山ポンプ所

Non－Scale

Non－Scale展開接続図

盤外形図 図示

鳥越配水池 平面図 図示

単線結線図・展開接続図 Non－Scale

詳細図 図示

盤外形図 図示

鳥越ポンプ所 平面図・断面図 図示

単線結線図 Non－Scale

展開接続図 Non－Scale

盤外形図 図示
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単線結線図・展開接続図

単線結線図・展開接続図

図 面 目 録
配水池伝送設備更新工事



光陽台ポンプ所

3.7kW×2台

高塚ポンプ所

30kW×2台

御屋敷山浄水場

容量 14m3

温見ダムえん堤

容量 115m3

菅沢ポンプ所

1.1kW × 2台

下谷浄水場

来巻ブースター

2.2kW × 1台

花岡配水池

末武川ダム利水調整所

可動ゲート 1門

処理能力 144m3/日

総貯水量 4,520千m3

処理能力 60,000m3/日

容量　600m3

1.9kW×１台
朝日台ブースター

0.75kW×1台
豊井ブースター

対象施設位置図

簡水第一配水池
簡水第二配水池

1

2

3

4

7
8

9 10

凡例

記号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

施設名

江の浦配水池

洲鼻ポンプ所

旗岡配水池

旗岡ポンプ所

久保配水池

若宮ポンプ所

切山配水池

切山ポンプ所

鳥越配水池

鳥越ポンプ所

5

6

A3判

令和07年度施工年度

工事名

図面名 位置図
図面番号 尺度

下 松 市 上 下 水 道 局
1:250000

配水池伝送設備更新工事

01/46



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\02システム構成図(今回).jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

FREE

配水池伝送設備更新工事

02/46
システム構成図(今回)

NTT

第2配水池 脱臭設備

揚水ポンプ

盤

EM01 KM01

UPS2

CB02A

薬品注入盤分電盤東ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ

盤

西ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ

盤

NE02 NK02 NK03

新権電動弁

盤

既得電動弁

盤

着水

流量計盤

DK01 DK02 DK03

中央次亜

NK01

脱臭装置盤 活性炭

ろ過池盤１

活性炭

ろ過池盤２

既得用水

可動堰

遠方操作盤

JTM05KM02 KM03 KM04

(若宮)

(旗岡)

TM親局盤1 TM親局盤2 TM親局盤3
(切山)

(下谷)
(鳥越)
(洲鼻)

JTM03 JTM04

( - )

ETMO1

端子盤1

CTB11

中継分電盤

CE02

端子盤2

CBT12 ETM02

第2配水池

TM親局盤

ろ過池

動力盤1

ろ過池 ろ過池 ろ過池

動力盤2

RM01 RM02

UPS1

分電盤

UPS1

(5kVA)(2kVA)

注入設備盤

ETM03

電灯分電盤 送泥ポンプ

盤

DE01 DE02

注入設備盤

NK04

第2配水池

NK05FM01 FM02 FM03 FM04

高圧受電盤 動力主幹盤

No.1

動力主幹盤

No.2

電灯主幹盤 電灯分岐盤

M1 L1 L2 L3 L4

発電機

回路切替

分電盤2

発電機

回路切替

分電盤1

DH02 DH01

A A A

(1,2号池) (3,4号池)

(9,10号池)

動力盤4 動力盤3

(11号池)

(7,8号池) (5,6号池)

RM04 RM03

現場操作盤

ろ過池

RD01

発電機

(225kVA)

A

- -

AAAA

NTT NTT

既得用水

3.4kHz

可動堰

計装盤

NTT

50b/s

計装盤

CE01

ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻ

盤

C5

制御装置1

CB01

LCD

LCD監視装置1

CPU

POC1

LCD CPU

LCD監視装置2

POC2

LCDPRT

プリンタ 帳票処理装置

CPU

LCD CPU

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ

SOC

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

送水ポンプ

盤

光ケーブル

制御LAN

情報LAN

(屋外)

(屋外)

<ろ過池管廊>

<返送池> <管理棟1F工作室> <後次亜注入室>

<末武川ダム

分水池室>

<御屋敷山

工業用水調整池>

<東洋鋼鈑(株) <御屋敷山

第2配水池>

<送泥ポンプ室>

<薬品注入室> <管理棟1F電気室>

<管理棟2F中央監視室>

CB02B

B

C D EF G

A

B

C E

取水量伝送

盤

<御屋敷山浄水場内>

<御屋敷山浄水場外>

CyberBridge

返送池

ポンプ盤1

返送池 返送池 返送池

ポンプ盤2 ポンプ盤3 ポンプ盤4

前次亜

注入設備盤

送水追塩

ポンプ盤

後次亜

TM子局盤 TM子局盤

TM親局盤

第1配水池

量水設備

<1号量水設備室> <2号量水設備室>

MLC

R-PI/OR-PI/O

制御装置2A 制御装置2B

ES01

給水ポンプ 第1配水池

送水ポンプ

盤

A A

<第1配水池盤室>

盤

KM03

<場内給水

ポンプ室>

LCD

CPU

R-PI/O

MLC

TM

UPS

液晶ディスプレイ

中央処理装置

リモート入出力装置

コントローラ

テレメータ

無停電電源装置

記 号 名　　称

凡例

D

ONU収納盤

IWAN

NTT

IWAN

IWAN NTT西日本 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ

IWAN

下松事業所>

機側操作盤

<鳥越ポンプ所>

NTT

50b/s

TM子局盤

G

高圧受電盤

ポンプ盤

吐出弁盤

<洲鼻ポンプ所>

<江の浦配水池>

ポンプ盤

吐出弁盤

流入弁盤

<久保配水池>

遠方監視盤

NTT

50b/s

F

高圧受電盤

<若宮ポンプ所>

NTT

50b/s

<旗岡配水池>

F

TM子局盤

<旗岡ポンプ所>

計装制御盤

ポンプ盤

NTT

計装制御盤

3.4kHz

G

NTT

50b/s

TM子局盤

<鳥越配水池>

G

<切山ポンプ所>

ポンプ盤

計装盤

ポンプ盤

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

NTT

<切山配水池>

IWAN

親局伝送盤 親局伝送盤 親局伝送盤 親局伝送盤

子局伝送盤 子局伝送盤 子局伝送盤 子局伝送盤子局伝送盤

滅菌盤

滅菌盤

システム構成図(今回)

計装盤

水位発信機

盤

NTT

50b/s

ポンプ盤

<下谷浄水場> <菅沢ポンプ所>

<簡水第一配水池>

動力盤

NTT

TM子局盤

3.4kHz

G

NTT

50b/s

水位発信機

盤

NTT

50b/s

<簡水第二配水池>

注記

1．

2．

その他は既設を示す

今回

改造
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

FREE

配水池伝送設備更新工事

03/46
システム構成図(現況)

NTT

第2配水池 脱臭設備

揚水ポンプ

盤

EM01 KM01

UPS2

CB02A

薬品注入盤分電盤東ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ

盤

西ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ

盤

NE02 NK02 NK03

新権電動弁

盤

既得電動弁

盤

着水

流量計盤

DK01 DK02 DK03

中央次亜

NK01

脱臭装置盤 活性炭

ろ過池盤１

活性炭

ろ過池盤２

既得用水

可動堰

遠方操作盤

JTM05KM02 KM03 KM04

(若宮)

(旗岡)

TM親局盤1 TM親局盤2 TM親局盤3
(切山)

(下谷)
(鳥越)
(洲鼻)

JTM03 JTM04

( - )

ETMO1

端子盤1

CTB11

中継分電盤

CE02

端子盤2

CBT12 ETM02

第2配水池

TM親局盤

ろ過池

動力盤1

ろ過池 ろ過池 ろ過池

動力盤2

RM01 RM02

UPS1

分電盤

UPS1

(5kVA)(2kVA)

注入設備盤

ETM03

電灯分電盤 送泥ポンプ

盤

DE01 DE02

注入設備盤

NK04

第2配水池

NK05FM01 FM02 FM03 FM04

高圧受電盤 動力主幹盤

No.1

動力主幹盤

No.2

電灯主幹盤 電灯分岐盤

M1 L1 L2 L3 L4

発電機

回路切替

分電盤2

発電機

回路切替

分電盤1

DH02 DH01

A A A

(1,2号池) (3,4号池)

(9,10号池)

動力盤4 動力盤3

(11号池)

(7,8号池) (5,6号池)

RM04 RM03

現場操作盤

ろ過池

RD01

発電機

(225kVA)

A

- -

AAAA

NTT NTT

既得用水

3.4kHz

可動堰

計装盤

NTT

50b/s

計装盤

CE01

ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻ

盤

C5

制御装置1

CB01

LCD

LCD監視装置1

CPU

POC1

LCD CPU

LCD監視装置2

POC2

LCDPRT

プリンタ 帳票処理装置

CPU

LCD CPU

ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ

SOC

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

送水ポンプ

盤

光ケーブル

制御LAN

情報LAN

(屋外)

(屋外)

<ろ過池管廊>

<返送池> <管理棟1F工作室> <後次亜注入室>

<末武川ダム

分水池室>

<御屋敷山

工業用水調整池>

<東洋鋼鈑(株) <御屋敷山

第2配水池>

<送泥ポンプ室>

<薬品注入室> <管理棟1F電気室>

<管理棟2F中央監視室>

CB02B

B

C D EF G

A

B

C E

取水量伝送

盤

<御屋敷山浄水場内>

<御屋敷山浄水場外>

CyberBridge

返送池

ポンプ盤1

返送池 返送池 返送池

ポンプ盤2 ポンプ盤3 ポンプ盤4

前次亜

注入設備盤

送水追塩

ポンプ盤

後次亜

TM子局盤 TM子局盤

TM親局盤

第1配水池

量水設備

<1号量水設備室> <2号量水設備室>

MLC

R-PI/OR-PI/O

制御装置2A 制御装置2B

ES01

給水ポンプ 第1配水池

送水ポンプ

盤

A A

<第1配水池盤室>

盤

KM03

<場内給水

ポンプ室>

LCD

CPU

R-PI/O

MLC

TM

UPS

液晶ディスプレイ

中央処理装置

リモート入出力装置

コントローラ

テレメータ

無停電電源装置

記 号 名　　称

凡例

D

ONU収納盤

IWAN

NTT

IWAN

IWAN NTT西日本 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ

計装盤

水位発信機

盤

NTT

50b/s

ポンプ盤

<下谷浄水場> <菅沢ポンプ所>

<簡水第一配水池>

動力盤

NTT

TM子局盤

3.4kHz

GIWAN

下松事業所>

機側操作盤

<鳥越ポンプ所>

NTT

50b/s

TM子局盤

G

高圧受電盤

ポンプ盤

<洲鼻ポンプ所>

<江の浦配水池>

ポンプ盤

吐出弁盤

流入弁盤

<久保配水池>

遠方監視盤

NTT

50b/s

F

高圧受電盤

<若宮ポンプ所>

NTT

50b/s

<旗岡配水池>

F

TM子局盤

<旗岡ポンプ所>

ポンプ盤

NTT

計装制御盤

3.4kHz

G

NTT

50b/s

TM子局盤

<鳥越配水池>

G

<切山ポンプ所>

ポンプ盤

<切山配水池>

制御盤

水位

発信器盤

滅菌盤

計装制御盤 計装盤

滅菌盤

制御盤

水位

発信器盤

水位

発信器盤

水位

発信器盤

計装盤

NTT

50b/s

NTT

50b/s

NTT

50b/s

NTT

50b/s

NTT

50b/s

システム構成図(現況)

NTT

50b/s

水位発信機

盤

NTT

50b/s

<簡水第二配水池>



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\04計装フローシート(場外系1)(今回).jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

計装フローシート(場外系1)(今回)
04/46

項
目
名
称

計測監視

トレンド

警報

帳票

#CB01

スケール

電
気
室（

１
Ｆ）

F

L

Z

Tu

T

PH

DB

R/I

制

I/I

変換器

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

発信器

R/I変換器

ｱｲｿﾚｰﾀ

制御回路pH(水素ｲｵﾝ濃度)

電磁流量計

超音波流量計

液位電極

記号 名　称 名　称 名　称記号 記号

非接触式液位計

投込み式液位計

流　量

液　位

開　度

濁　度

温　度

制御
装置１

凡 例

IP IP伝送装置

IWAN：NTT西日本の提供するネットワークサービス
(Interconnected WAN)

※

P御屋敷山配水区

送水流量計

φ200(挿入型)

5P

配水池水位による

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動制御

M

ZI

LIC

受水槽水位による

流入弁自動制御
IP

親局伝送盤

IWAN IP

5P

DB

子局伝送盤

ﾃﾚ
ﾒｰﾀ子

局
盤

ﾎﾟﾝﾌﾟ電
動

弁
制

御
盤

TM

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ×3

流入弁×2

吐出弁×3

江の浦配水区
SV

50bps

江の浦配水池

P御屋敷山配水区

送水流量計5P

配水池水位による

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動制御

LIC

受水槽水位による

流入弁自動制御
IP

親局伝送盤

IWAN IP

DB

子局伝送盤

ﾃﾚ
ﾒｰﾀ子

局
盤

TM

流入弁×2

SV

50bps

×3

×2

鳥越配水池

鳥越配水区

洲鼻ポンプ所 鳥越ポンプ所

5P

TM TM

ﾃﾚﾒ
ｰﾀ親

局
盤

2

江
の
浦
配
水
池
水
位

洲
鼻
ポ
ン
プ
所
送
水
流
量

0～4.00m0～200m3/h

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ×2

0～50m3/h 0～3.50m

φ80

LI LI

ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ盤

FIC DB

注記

1．

2．

3．

その他は既設を示す

今回

改造

撤去

鳥
越
ポ
ン
プ
所
送
水
流
量

鳥
越
配
水
池
水
位
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

計装フローシート(場外系2)(今回)
05/46

項
目
名
称

計測監視

トレンド

警報

帳票

#CB01

スケール

電
気
室（

１
Ｆ）

F

L

Z

Tu

T

PH

DB

R/I

制

I/I

変換器

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

発信器

R/I変換器

ｱｲｿﾚｰﾀ

制御回路pH(水素ｲｵﾝ濃度)

電磁流量計

超音波流量計

液位電極

記号 名　称 名　称 名　称記号 記号

非接触式液位計

投込み式液位計

流　量

液　位

開　度

濁　度

温　度

制御
装置１

凡 例

IP IP伝送装置

IWAN：NTT西日本の提供するネットワークサービス
(Interconnected WAN)

※

御屋敷山配水区

M

ZI

LIC

IP IWAN

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ×3

吐出弁×3

P

送水流量計5P

配水池水位による

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動制御

LIC

受水槽水位による

流入弁自動制御
IP

親局伝送盤

IWAN IP

DB

子局伝送盤

TM

流入弁×2

SV

50bps

×3

×2

5P

TM

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ×2

M

流入弁×2

配水池水位による

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動制御

I/I

TM

P

LIC
×2

受水槽水位による

流入弁自動制御

ZI
×2

流入弁盤 制御盤

遠
方

監
視

盤

DB

5P

久保配水区

DB

子局伝送盤

IP

φ150

1号池 2号池

受
水
槽
水
位

若
宮
ポ
ン
プ
所

0～10.00m

久
保
配
水
池
水
位

0～10.00m

ﾃﾚﾒ
ｰﾀ親

局
盤

1

TM

50bps

若宮ポンプ所 久保配水池 切山ポンプ所

切山配水池

切山配水区

切
山
ポ
ン
プ
所
送
水
流
量

0～150m3/h

切
山
配
水
池
水
位

0～14.00m

ﾃﾚﾒ
ｰﾀ親

局
盤

2

FI

ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ盤

・
計

装
盤

×2

LI LI

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

配水池伝送設備更新工事

計装フローシート(場外系3)(今回)
06/46

令和07年度

項
目
名
称

計測監視

トレンド

警報

帳票

#CB01

スケール

電
気
室（

１
Ｆ）

F

L

Z

Tu

T

PH

DB

R/I

制

I/I

変換器

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

発信器

R/I変換器

ｱｲｿﾚｰﾀ

制御回路pH(水素ｲｵﾝ濃度)

電磁流量計

超音波流量計

液位電極

記号 名　称 名　称 名　称記号 記号

非接触式液位計

投込み式液位計

流　量

液　位

開　度

濁　度

温　度

制御
装置１

凡 例

IP IP伝送装置

IWAN：NTT西日本の提供するネットワークサービス
(Interconnected WAN)

※

P御屋敷山配水区

送水流量計5P

配水池水位による

ﾎﾟﾝﾌﾟ自動制御

LIC

受水槽水位による

流入弁自動制御
IP

親局伝送盤

IWAN IP

5P

子局伝送盤

ﾃﾚ
ﾒｰﾀ子

局
盤

TM

流入弁×2

SV

50bps

×2

TM

0～4.00m

DB LI

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ×2

φ100

計
装

制
御

盤

旗岡ポンプ所

旗岡配水池

旗岡配水区

旗
岡
ポ
ン
プ
所
送
水
流
量

旗
岡
配
水
池
水
位

0～100m3/h

DBFIC

ﾃﾚﾒ
ｰﾀ親

局
盤

1

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す


