
A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\07江の浦配水池平面図.jww

令和07年度施工年度

工事名 配水池伝送設備更新工事

図面名 平面図
07/46図面番号 尺度 図示

下 松 市 上 下 水 道 局

5

江の浦配水池

現況

引
込

開
閉

器
盤

VVF 1.6mm-3c ﾎﾟｰﾙ照明
(HIVE16) (LED)

1φ2W AC100V 60Hz

(中国電力)

IV 14sq

水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ

(HIVE22)

水
位
発

信
器
盤

NTT 0.6mm-2p×3
NTT専用線

(架空～HIVE16)

予備

(HIVE22)

IV 3.5sq

(HIVE16)

今回

VVF 1.6mm-3c ﾎﾟｰﾙ照明 水位計
(HIVE16) (LED)

(ﾚｰﾀﾞｰ式)

引
込

開
閉

器
盤

1φ2W AC100V 60Hz

(中国電力)

PB子
局

伝
送

盤

電極
(5P)

IV 14sq

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

配線系統図(S=FREE)

凡例

記号 名称 備考

1 電力柱(局)

2 電信柱(NTT)

3 引込開閉器盤

4 水位発信器盤 撤去

配水池子局伝送盤 今回

6 水位計 撤去

凡例7 水位計 今回

記号 管種 用途 備考
8 電極 今回

A FEP30 低圧 今回

FEP30×2B 計装・制御 今回

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

KPEV 1.25sq-2p

IE 2sq

KPEV 1.25sq-2p

CEE 1.25sq-5c

CE 3.5sq-3c IE 2sq CEE 1.25sq-5c

(FEP30) (FEP30)

(予備)

(FEP30)

(HIVE22)

(HIVE22一部流用)

(HIVE22一部流用)

電線管土工図(S=1/20)

(掘削) (埋戻)

埋設標識ｼｰﾄ(W150mm 2倍) 表層工 再生密粒度As(13)

As舗装撤去 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)

▽GL

50

15
0

1
00

在来土 2
00

59
0

30
0

10
0

砂 40 2
40

10
0

FEP30×1もしくは×2

400

1φ2W AC100V 60Hz

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

水位計
(静電式)

2
A 5

1

B
3

4

78
6

江の浦配水池

江の浦配水池平面図(S=1/200)

φ
182

50



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\08江の浦配水池単線結線図 .jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

単線結線図(S=FREE)

江の浦配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

配水池伝送設備更新工事

単線結線図・展開接続図
08/46

令和07年度

Wh

商用電源

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

I

II  C

(N)

(商用側)

(負荷側)

DS
2P
30A

(発電機側)

ELCB
2P
30AF

30mA
30AT

2P 2P2P
MCCB1

30AF
20AT

MCCB2

30AF
20AT

MCCB3

30AF
20AT

非
常

用
発

電
機

SPD
ClassI

MCCB

CP CP CP CP CP CP CP CP CP
SPD
ClassII

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS DB

ONU H

避
雷

器

配
水

池
水

位
計

配
水

池
流

量
計

(
将

来
用

)

配
水

池
水

質
計

(
将

来
用

)

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

I
P伝

送
装

置

表
示

灯
・

制
御

配
水

池
電

極

O
NU

※

引込開閉器盤

子局伝送盤

ONU

LANｹｰﾌﾞﾙ

IP伝送装置(本体)

アナログ入力

DB

(HH)異常高水位

(H) 異常高水位 復帰

(L) 異常低水位 復帰

(LL)異常低水位

E1E2E3E4E5

サ
ー

ジ
キ

ラ
ー

接点入力

LI

警報表示・電極制御回路

E1E2E3E4E5

SPD

SPD

S
PD

電気通信事業者

子局伝送盤

S
PD

配水池

展開接続図(S=FREE)

(水
位

)

(水
位

計
異

常
)

PB PB

(配
水

池
異

常
水

位
)

4
-20m

A

接
点

接
点

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

接
点

用
接

点
用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

子局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ai×2 Di×2以上

電気通信事業者



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\09江の浦配水池詳細図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

詳細図
図示09/46

江の浦配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

水位計詳細図(S=1/20)

電極詳細図(S=1/20)

1
00

ｽﾃｨﾌﾅｰ PLφ200×t3 SUS304

φ
20
0

50A

ｷﾘφ6-4(固定用ビス孔)

フランジが水平となるよう現合溶接とする
50A SUS304-TP Sch20S

ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 50A JIS10K
溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 50A JIS10K FF SUS304 

コーキング処理

コーキング処理

水中電極×4

水位計

PB □300×300(VE-WP)

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

平面図(S=1/20)

1500

40
0

50

40
0

25
0

50

10
0

200

在来土

表層工 再生密粒度As(13)

路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)As舗装撤去

盤基礎

掘削 埋戻し

▽GL

盤基礎工

子局伝送盤

電信柱

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(HIVE22)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

盤設置詳細図(S=1/50)

▽GL

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

人孔

500 500

5
00

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

1

423

PB1

PB2PB3

PB4

凡例(機器等)

記号

1

2

3

4

凡例(プルボックス)

記号

PB1

PB2

PB3

PB4

名称

水位発信器盤

水位計

水位計

電極

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD

接点信号用SPD

規格

仕様

静電式

ﾚｰﾀﾞｰ式

水中電極×4 (PB4内)

(PB3内)

(PB3内)

用途

制御・計装用

電極接続用

水位計用SPD収納

電極収納

備考

撤去

撤去

今回

今回

今回

今回

備考

今回

今回

今回

今回

FEP30

HIVE22×2(流用)

FEP30

至 PB

FEP30

P
FD
2
2

床掘・埋め戻し

13
00

1500

900

7
00

標準断面図平面図

1－1断面図

15
0

W1 D10@200

Co 18-8-25(BB) W2 D10@175

1
00

30
0

RC-30

▽GL

100 900 100

2－2断面図

W3 D10@200

▽GL

100 700 100

基礎詳細図(S=1/50)

1 1

2

2

至 引込開閉器盤

300□×150 VE-WP

150□×100 VE-WP

150□×100 VE-WP

300□×300 VE-WP

PB1

PB2,3

FEP30

1

2

HIVE22×2(流用)

断面図(S=1/200)

HWL63.0m (WL4.00m）

LWL59.0m (WL0.00m）



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\10江の浦配水池盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
10/46 図示

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

江の浦配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

撤去

区分

1

今回改造内容(詳細は特記による)

新設

新設

1

1

数量機器名称

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD

接点信号用SPD

50
以

下

150以下 220
以下

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

消費電力 5.8W 以下

電源ケーブル長 1m

ＮＰ

10
0

低水位高水位
異常異常100V

異常異常
水位計伝送装置電源

配水池配水池

CDL

18
0
0

16
0
0

PB2PB1

CDL

故障復帰PB2
ランプテストPB1LI

NP1

配水池水位NP1
NP0

配水池子局伝送盤NP0監視窓

名称記号

1
00

凡例

500700

LI

φ60

水位発信機

500

63
0

200

注記 ONUは盤内収納とする

盤外形図(S=1/20) 盤外形図(S=1/20)

盤外形図(S=1/20)

水位発信器盤

正面図 側面図

子局伝送盤

正面図 側面図

引込開閉器盤

300

1
00

0

180

28
0



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\11洲鼻ポンプ所平面図断面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

平面図・断面図
11/46 図示

NTT専用線

保
安

器
箱

ﾃﾚ
ﾒｰ

ﾀ子
局

盤
親

局
伝

送
盤

CV 2sq-2c
CVV 1.25sq-10c
CVV-S 1.25sq-2c
KPEV 1.25sq-3p
IV 3.5sq

CPEV 0.65sq-3p

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ電

動
弁

制
御

盤

換気ﾌｰﾄﾞ

配線系統図(S=FREE)

洲鼻ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

KPEV 1.25sq-5p

CE 3.5sq-3c

(HIVE28)

(HIVE28)

(HIVE22)

ポンプ室

3号ポンプ 2号ポンプ 1号ポンプ
滅菌器室

キュービクル式

高圧受電設備

1

2

3

4

5

6

37
00

受水槽

凡例

記号

1

2

3

4

5

6

名称

親局伝送盤

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

1号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

2号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

3号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

備考

今回

改造

改造

1

2

3 4 5 6

30
8
0

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW400

9200

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

洲鼻ポンプ所平面図(S=1/50)

1

1

1－1断面図(S=1/50)



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\12洲鼻ポンプ所単線結線図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図
12/46

3

A

V

※中国電力

GRY

A

V

LBSへ

※別工事

※別工事

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

キュービクル内CH二次接続点

ZCT

※責任分界点

MLFC(WL1)60sq

CH

LBS
7.2kV 200A

至:GRY(地絡継電器)

6.6kVKIP14mm2

(局財産)

R0,S0,T0

0～300V

0～400A
AS付

VS付
TB(1P400A*6)

WL1(MLFC) 100sq

3φ3W AC6600kV 60Hz
中国電力
（動力）

架空

PAS

VCT

3P
MCCB1

225AF/225AT
3P
225AF/225AT

3P
MCCB3

225AF/225AT
3P
MCCB4

50AF/50AT

MCCB2

AC100V

[#C-1]
1号ポンプ盤

[#C-2]
2号ポンプ盤

[#C-3]
3号ポンプ盤

(AL接点付)

3P
30AF/15AT
30mA

MLFC(WL1)60sq

(AL接点付)

225AF/200AT
3P

100-200-500mA

運転回路
(Y-Δ)

MLFC(WL1)60sq

(AL接点付)

225AF/200AT
3P

100-200-500mA

運転回路
(Y-Δ)

MLFC(WL1)60sq

(AL接点付)

225AF/200AT
3P

100-200-500mA

運転回路
(Y-Δ)

1号電動弁1号ポンプ 2号ポンプ 3号ポンプ

(AL接点付)

3P
30AF/15AT
30mA

(AL接点付)

3P
30AF/15AT
30mA

2P 2P

(AL接点付) (AL接点付)

2号電動弁 3号電動弁 1号電磁弁 2号電磁弁
制御回路 制御回路 制御回路 制御回路 制御回路

2P

制御回路

30AF/15AT3AT 3AT

各種

ELCB ELCB ELCB ELCB1 ELCB2 ELCB3 CP1 CP2 MCCB

PS
AC200V/DC24V
30W

滅菌ポンプ盤
[#C-4]

1φ2W AC200V 60Hz

30mA

2P
3AT

CP01

ELCB
2P
30AF/20AT

2P
3AT

2P
3AT

2P
3AT

CP02 CP03 CP04
2P
CP05

5AT

[#I-1]

[#C-0]

制御電源表示灯電源
DC24V

制御電源
AC200V

水位計変換器
TLI-2TA

盤内照明
(FL10W,FL6W*3) 395P

盤内除湿器 流量計変換器

1φ2W AC100V 60Hz

LA
8.4kV 2.5kA

IV14mm2

3P
MCCB01

400AF/300AT

3φ 100kVA
6.6kV/210V

TR1

3φ3W AC6600V 60Hz

電力量計盤

WHM

SC1
400μF 400μF 400μF

SC2 SC3

M

E

30kW
規約電流124A

2号送水ポンプ(水中)

30kW

[#T-2]
2号端子盤

M

30kW
規約電流124A

30kW

[#T-3]
3号端子盤

3号送水ポンプ(水中)

M

30kW
規約電流124A

30kW

[#T-1]
1号端子盤

1号送水ポンプ(水中)

E E

M M M
0.2kW 0.2kW 0.2kW

1号吐出電動弁
0.2kW 0.2kW 0.2kW

2号吐出電動弁 3号吐出電動弁

SV SV
0.1kW 0.1kW

0.1kW
流入電磁弁

1号流入電磁弁

0.1kW
流入電磁弁

2号流入電磁弁

30mA

ELCB
30AF/5AT 30AF/5AT

MCCB

滅菌ポンプ

制御回路

テレメータ

SP SP

1号 2号
滅菌ポンプ
(AC200V)
25W 0.65A

(子局)

[#P-0]
高圧受電盤

TB3P400A

(動力用) (電灯用)

TB

(接地用)

[#T-01]

TB3P50A

E

IE22sq

MLFC5.5mm2

2P
50AF/20AT

MCCB6
2P

MCCB5

50AF/20AT

照明・コンセント

0～300V

AS付

VS付

0～75A

TB(3P90A*2)

6.6kV/210V-105V
1φ 10kVA
TR2

MLFC5.5mm2

50AF/50AT
3P
ELCB02

(負荷側)

(商用側)

(発電機側)(発電機側) (商用側)

(負荷側)

3P400A
DTS1 DTS2

3P50A

[#T-02]

MLFC5.5mm2

発電機切替盤

発電機接続端子盤

WL1(MLFC) 100sq

WL1(MLFC) 100sq

MLFC5.5mm2

MLFC5.5mm2

30mA

※キュービクル内
から配線

ポンプ電動弁制御盤

TM子局盤

2P
MCCB

30AF

親
局

伝
送

盤

洲鼻ポンプ所



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\13洲鼻ポンプ所展開接続図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

展開接続図
13/46 FREE

30X

30X

送
水

ﾎ
ﾟﾝﾌﾟ

故
障

吐
出

電
動

弁
故

障

受
水

槽
異

常
水

位

1
号

ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ運

転

2
号

ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ運

転

3
号

ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ運

転

C
OM

ﾃ
ﾚﾒｰﾀ

故
障

配
水

池
水

位

送
水

流
量

LA1

LA2LA3

電
源

RUN

回線 Ai1 Ai2 Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di6 Di7 COM

水
位

計
故

障

配
水

池
水

位

発信器 故障

電源

出力

電源 電源

LIC1 LIC2
H出力

L出力

H出力

L出力

入力 入力

(回線)

LC

LA1

その他接点信号

水
位

計
故

障

SPD
classII

配
水

池
水

位
異

常

配
水

池
水

位

水
位

計
異

常

ONU

Ao1 Do1 Do2

IP

電源

PS

AC100V

DC24V

そ
の

他
機
器

NTT専用線 NTT専用線

(江の浦配水池)(御屋敷山浄水場池)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

AC100V

MCCB

CP CP

AC10
0V

TM

親局伝送盤

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

LA2

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

送
水

流
量

送水流量計より

 凡 例

親局伝送盤

記号

MCCB

SPD

CP

IP

ONU

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

記号

MCCB

TM

LA1

LA2

LA3

30X

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

記号

LA1

LA2

LC

LIC1,2

名称

配線用遮断器

電源用避雷器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

回線終端装置

名称

配線用遮断器

電源用避雷器

回線用避雷器

回線用避雷器

ミニパワーリレー

名称

電源用避雷器

回線用避雷器

仕様

分離機内蔵 AC100V用 classII

IP網用 Ao×2 Do×2 以上

電気通信事業者

仕様

2P 30AF/5AT

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) D3

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MMAJ-10010MA

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFA

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFA

ｵﾑﾛﾝ MY4N

仕様

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTPA-10A-V3

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTPA-20B-V3

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTLI-2TA

備考

NTT

備考

撤去

撤去

撤去

東洋計器 PE-150T

MCCB

洲鼻ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

水位設定表示器

水位変換器

2P 30AF

2P 30AF

親局伝送装置

4-
20m

A

4-
20m

A

4-
20m

A

4-
20m

A

4-
20mA

ﾃﾚﾒｰﾀ子局

MCCB 配線用遮断器 今回2P 30AF

MCCB



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\14洲鼻ポンプ所盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
14/46 図示

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

1φ2W100V

MCCB

CP CP CP CP
SPD
ClassII

温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS

IP ONU H

避
雷

器

IP
伝

送
装

置

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

ON
U※

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

親局伝送盤

親局伝送盤

単線図(S=FREE)

洲鼻ポンプ所

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

親局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ao×2 Do×2以上

電気通信事業者

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

50
以

下

消費電力 5.8W 以下

150以下
電源ケーブル長 1m

220
以下

500

4
0
0

NP

250

盤外形図(S=1/20)

NP

500

80
0

250

盤外形図(S=1/20)

ZI1 ZI2 ZI3 LIC1 LIC2

TC1 TC2 TC3
NP3 NP4 NP5

COS1 COS2 COS3 COS4

PBL- R1 R2

R3

R4 R7R5

R6

R8

R9G1

G2

G3

G4

G5

G6

COS5

PBL-R10

PBL-G7

WL1 2

COS6 PB-RST PB-LT

NP6 NP7 NP8 NP9 NP10 NP11

NP13

NP1 NP2

OL

NP0

PBL-

PBL-

A1

AS1

SS

GL RL

PBA

PBB

NP01

SS

GL RL

PBA

PBB

SS

GL RL

PBA

PBB

V A2

NP02

AS2

NP03

A3

AS3

盤外形図(S=1/20)

450

1号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 2号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 3号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

900 400 400 400



1号配水池

2号配水池

3号配水池

4号配水池

建屋

A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\15旗岡配水池平面図.jww

令和07年度施工年度

工事名 配水池伝送設備更新工事

図面名 平面図
15/46図面番号 尺度 図示

下 松 市 上 下 水 道 局

旗岡配水池

発
信

器
盤

水
位NTT 0.6mm-2p×3 水位計専用ｹｰﾌﾞﾙNTT専用線

(架空～HIVE16)

建屋照明
水位計

引
込

開
閉

器
盤

PB

(ﾚｰﾀﾞｰ式)
1φ2W AC100V 60Hz

(中国電力)

子
局

伝
送

盤

電極
(5P)

IV 14sq

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

配線系統図(S=FREE)

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

IE 2sq KPEV 1.25sq-2p

CEE 1.25sq-5c IE 2sq

(FEP30)

CE 3.5sq-3c (予備) CEE 1.25sq-5c

(FEP30)

(HIVE22)

KPEV 1.25sq-2p

(HIVE28)

(HIVE22)

(HIVE22)

(掘削) (埋戻)

埋設標識ｼｰﾄ(W150mm 2倍)

▽GL

在来土 20
0

30
0

4
40

10
0

砂 40 24
0

10
0

FEP30×2

400

電線管土工図(S=1/20)

A

6

7

3 4

5

2

1

専用線(NTT)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

1φ2W AC100V 60Hz(中国電力)

凡例

記号 名称 備考

1 引込柱

2 引込開閉器盤

3 水位発信器盤

4 水位計

5 子局伝送盤 今回

6 水位計 今回

電極7 今回

凡例

記号 管種 用途 備考

A FEP30×2 計装・制御用 今回

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ60

旗岡配水池平面図(S=1/200)



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\16旗岡配水池単線結線図 .jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

単線結線図(S=FREE)

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図・展開接続図
16/46

Wh

商用電源

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

I

II  C

(N)

(商用側)

(負荷側)

DS
2P
30A

(発電機側)

ELCB
2P
30AF

30mA
30AT

2P 2P2P
MCCB1

30AF
20AT

MCCB2

30AF
20AT

MCCB3

30AF
20AT

非
常

用
発

電
機

SPD
ClassI

MCCB

CP CP CP CP CP CP CP CP CP
SPD
ClassII

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS DB

ONU H

避
雷

器

配
水

池
水

位
計

配
水

池
流

量
計

(
将

来
用

)

配
水

池
水

質
計

(
将

来
用

)

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

I
P伝

送
装

置

表
示

灯
・

制
御

配
水

池
電

極

O
NU

※

引込開閉器盤

子局伝送盤

ONU

LANｹｰﾌﾞﾙ

IP伝送装置(本体)

アナログ入力

DB

(HH)異常高水位

(H) 異常高水位 復帰

(L) 異常低水位 復帰

(LL)異常低水位

E1E2E3E4E5

サ
ー

ジ
キ

ラ
ー

接点入力

LI

警報表示・電極制御回路

E1E2E3E4E5

SPD

SPD

S
PD

電気通信事業者

子局伝送盤

S
PD

展開接続図(S=FREE)

(水
位

)

(水
位

計
異

常
)

配水池

1号池 2号池

PB

旗岡配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(配
水

池
異

常
水

位
)

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

子局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ai×2 Di×2以上

電気通信事業者

4
-20m

A

接
点

接
点

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

接
点

用
接

点
用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\17旗岡配水池詳細図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

詳細図
17/46 図示

旗岡配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す
電極詳細図(S=1/20)

既設通気口φ100流用

既設通気口φ100流用

水中電極×4

PB □300×300(VE-WP)

7
0
0

水位計詳細図(S=1/20)

コーキング処理

フランジが水平となるよう現合溶接とする

ｷﾘφ6-4(固定用ビス孔)

50A

φ
20
0

溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 50A JIS10K FF SUS304 
ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 50A JIS10K

50A SUS304-TP Sch20S ｽﾃｨﾌﾅｰ PLφ200×t3 SUS304

10
0

70
0

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(HIVE22)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

盤基礎工

子局伝送盤

盤設置詳細図(S=1/50)

▽GL

至 PB

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

引込柱

1500

40
0

40
0

200

在来土

盤基礎

掘削 埋戻し

▽GL

床掘・埋め戻し

13
00

1500

900

70
0

標準断面図平面図

1－1断面図

15
0

W1 D10@200

Co 18-8-25(BB) W2 D10@175

10
0

3
00

RC-30

▽GL

100 900 100

2－2断面図

W3 D10@200

▽GL

100 700 100

基礎詳細図(S=1/50)

1 1

2

2

2700

1 1

2

2

3
30

0

建屋平面図(S=1/100)

▽HWL +95.00m (WL2.75m)

▽FL

▽LWL +92.25m (WL0.00m)

1号池 2号池

1－1断面図(S=1/100)

▽FL ▽GL

▽HWL +95.00m (WL2.75m)

27
50

4
00

7
00

▽LWL +92.25m (WL0.00m)

2－2断面図(S=1/100)

2700

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ60

1
2

3 4

旧滅菌室PB1

PB2 PB3

PB4

凡例(機器等)

凡例(プルボックス)

名称

水位発信器盤

水位計

水位計

電極

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD

接点信号用SPD

規格

仕様

静電式

ﾚｰﾀﾞｰ式

水中電極×4 (PB4内)

(PB2内)

(PB2内)

用途

制御・計装用

水位計用SPD収納

電極接続用

電極収納

備考

今回

今回

今回

今回

備考

今回

今回

今回

今回

記号

1

2

3

4

記号

PB1

PB2

PB3

PB4

旧滅菌室

43

18
00PB2 PB3

PB1

PB4

1

2

旧滅菌室計器室

L=100

2100 1200

PB1,2

300□×150 VE-WP

150□×100 VE-WP

150□×100 VE-WP

300□×300 VE-WP



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\18旗岡配水池盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
18/46 図示

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

旗岡配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

50
以

下

150以下 220
以下

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

消費電力 5.8W 以下

電源ケーブル長 1m

ＮＰ

10
0

低水位高水位
異常異常100V

異常異常
水位計伝送装置電源

配水池配水池

CDL

18
0
0

16
0
0

PB2PB1

CDL

故障復帰PB2
ランプテストPB1LI

NP1

配水池水位NP1
NP0

配水池子局伝送盤NP0監視窓

名称記号

1
00

凡例

500700

500

63
0

200

注記 ONUは盤内収納とする

盤外形図(S=1/20)

正面図 側面図

子局伝送盤

正面図 側面図

引込開閉器盤

盤外形図(S=1/20) 盤外形図(S=1/20)

40
0 LI

NP

400 250

水位発信器盤



LE
D

LE
D

LE
D

A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\19旗岡ポンプ所平面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

平面図・断面図
19/46 図示

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

配線系統図(S=FREE)

親
局

伝
送

盤

KPEV-S 1.25sq-4p

KPEV 1.25sq-15c

IV 2sq×2

(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ54)

専用ｹｰﾌﾞﾙ

SCT 0.65mm-2p

CE 2sq-2c

(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ42)
NTT専用線

保
安

器
箱

SCT 0.65mm-2p×2

(HIVE16)

制
御

計
装

盤

中
継

端
子

盤

ﾃﾚ
ﾒｰ

ﾀ子
盤

旗岡ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(HIVE28)

(HIVE22)

KPEV 1.25sq-5p

CE 3.5sq-3c

(HIVE28)

既設貫通孔流用

▽GL ▽GL

1-1断面図(S=1/50) 2-2断面図(S=1/50)

2
30

0

2
30

0

▽FL ▽FL

4000

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

8

1
9 2 3 4 5 6

7

引込ケーブル

3φ3W200V(動力)
1φ2W100V(電灯)
NTT専用回線(TM通信)

コン柱
（中国電力）

Wh

1 1

2

2

1

2

3

4

5

8

6

7

9

10

11
名称

動力引込開閉器盤

電源切替盤

1号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

2号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

制御計装盤

中継端子盤

電灯分電盤

親局伝送盤

換気扇盤

発電機接続端子盤

備考

改造

改造

今回

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

記号

凡例

旗岡ポンプ所平面図(S=1/100)

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

8000

4
00

0
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Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\20旗岡ポンプ所単線結線図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図
20/46 FREE

テレメータ子局盤

(DS203)

TB TB

CVT60sq

中国電力
3φ3W 200V

1号ポンプ
運転回路

400μF

AC200V
/100V
300VA

TB
CVT60sq

I

II

200A
(商用側)

(発電機側)(負荷側)  C

(N)

TB

電源切替盤
[#P-1]

CVT60mm2
IV14mm2

切替開閉器

MCCB

Tr

SR1

SC1

CVT60sq

ヒューズホルダ(3P)
(SPD分離器)

3P用
Class1

F-SPD

SPD

ET

[#P-0]
動力引込開閉器盤
盤用キャビネット

3P 
225AF/200AT

MCCB

↑屋外
↓屋内

※中国電力
CT×2

Wh
電力量計

60sq2条

CVT60sq

MLFC(WL1)60sq

CVT60sq CVT60sq

M

A

ELCB1

1号送水ポンプ

1号ポンプ盤
[#C-1]

運転回路
2号ポンプ

400μF
SC2

SR2

MLFC(WL1)60sq

M

A

ELCB2

2号送水ポンプ

2号ポンプ盤
[#C-2]

1号ポンプ
制御回路 制御回路

2号ポンプ

30AF/10AT
2P 2P

30AF/10AT225AF/175AT
200mA
(AL接点付)

225AF/225AT
200mA
(AL接点付)

3P 3P

中国電力
1φ2W 100V

Wh
電力量計

[#L-0]
電灯分電盤

盤用キャビネット

CV5.5sq-2C

ヒューズホルダ(2P)
(SPD分離器)

F-SPD

ET

(負荷側)

I

(N)

 C
II

(DS32)
30A

(発電機側)

(商用側) 切替開閉器SPD
ｸﾗｽⅡ

30mA
30AF/20AT

ELCB
 2P2E

(電灯)(計装)

CB CB
15A

15A

[＃L-1]
換気扇盤コ

ン
セ
ン
ト

照
明(
屋
内
天
井)

照
明(

屋
外
壁)

CB

15A

P.BOX

THS

 換
気
扇

TB

※責任分界点

(建屋屋上)引込用金物
※責任分界点

(建屋屋上)引込用金物

制御回路

2P 

PS
AC100V
/DC24V

CP1 CP1

制御回路
電磁弁

2P 2P 2P 

V

変換器

2P 2P 

CP1 CP2
水位計

(AC100V)
流入電磁弁

SV

1号

SV

2号

（予備）

テレメータ

（子局）

[#I-1]

流量計
表示器

[#T-0]
発電機接続端子盤(M10) (M5)

(動力) (電灯)

電灯:1φ2W AC200V 60Hz
動力:3φ3W AC200V 60Hz

(仮設
ケーブル)

CV
3
.5

sq

MCCB1 MCCB2

30AF/10AT
2P

2P 

MCCB3

MCCB4

ELCB41 MCCB41 MCCB42 MCCB43 MCCB44

2P2P

2P2P

1φ2W AC100V 60Hz

TB

制御計装盤
[#C-0]

CV
T6

0s
q

必要容量：100kVA

(仮設非常用発電機)

30kW 30kW

（予備）

(予備)

親
局

伝
送

盤

旗岡ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

中継端子盤
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Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\21旗岡ポンプ所展開接続図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

展開接続図
21/46 FREE

4-2
0mA

4-
20m

A

4-
20m

A

4-20
mA

4-20
mA

旗岡ポンプ所

SPD
classII

配
水

池
水

位

ONU

Ao1 Do1 Do2

IP

電源

PS

AC100V

DC24V

そ
の

他
機
器

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

MCCB

CP CP

AC10
0V

親局伝送盤

 凡 例

親局伝送盤

記号

MCCB

SPD

CP

IP

ONU

記号

名称

配線用遮断器

電源用避雷器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

回線終端装置

名称

電源用避雷器

回線用避雷器

仕様

分離機内蔵 AC100V用 classII

IP網用 Ao×2 Do×2 以上

電気通信事業者

仕様

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTLI-2TA

備考

NTT

NTT専用線

(御屋敷山

浄水場)

NTT専用線

(旗岡

配
水

池
水

位

送
水

流
量

電
源

回線 Ai1 Ai2 発信器

電源

出力

(回線)

AC100V

ALAK1

N
TT 5

0b/s

電源

入力

ISOAK1

出
力

2入
力

出力1

故障

配
水

池
水

位

送
水

流
量

送水流量計より

そ
の

他
接

点
信

号

送
水

ﾎ
ﾟﾝﾌﾟ

故
障

Di1 Di2 Di3 Di4

受
水

槽
異

常
水

位

C
OM

盤
室

浸
水

COM

中継
端子盤

H出力

L出力

水
位

計
電

源

予
備

ﾃﾚﾒ
ｰﾀ子

局
電

源

AC10
0V

LA

ﾎ
ﾟﾝﾌﾟ

運
転

水
位

計
異

常

配
水

池
水

位
異

常

ALAK1

ISOAK1

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFA

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) M2YV

ミニパワーリレー ｵﾑﾛﾝ MY4N

水位指示計

制御計装盤

撤去

撤去

記号 名称 仕様 備考

中継端子盤

回線用避雷器 ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFALA

展開接続図(S=FREE)

OKITECS1200

TM(ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤)

配水池)

TLIAK1

制御計装盤

電源

入力

H出力

L出力

WTXAK1

LIC1AK1 LIC2AK1

運用① 運用②

TLIAK1

LIC1,2AK1

WTXAK1

第一エレ XEL-110C

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

水位変換器

親局伝送装置

2P 30AF

2P 30AF

配
水

池
水

位親
局

伝
送

盤
電
源

配
水

池
水

位
異

常

水
位

計
異

常



A3判

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

親局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ao×2 Do×2以上

電気通信事業者

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\22旗岡ポンプ所盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
22/46 図示

1φ2W100V

MCCB

CP CP CP CP
SPD
ClassII

温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS

IP ONU H

避
雷

器

IP
伝

送
装

置

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

ON
U※

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

親局伝送盤

親局伝送盤

単線図(S=FREE)

旗岡ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

50
以

下

消費電力 5.8W 以下

150以下
電源ケーブル長 1m

220
以下

NP

500

80
0

250

盤外形図(S=1/20)

COS COS

NP1 NP2

A2 A3

NP3

V

PL PL

SW

BS1

BS2

GL OL RLGL OL RL

BS1

BS2

HM1HM2

盤外形図(S=1/20)

電源切替盤 2号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 1号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 制御計装盤

盤外形図(S=1/20)

230

41
0

167

中継端子盤

20
50

400 400 400 700

400



10
5

T6

109.822

109.955

110.424

109.53

109.91

109.92

109
.97

109.77110.25

109.
87

110.01

110.1
5

110
.23

110
.30

110.33

105

工事用道路

A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\23久保配水池平面図.jww

平面図

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

23/46 図示

(5P)

2号電極光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT) 光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

(FEP30)

P
B

(ﾚｰﾀﾞｰ式)ED(NTT用)
(HIVE16)

2号水位計IV 3.5sq

ED(計装用) HH2(HIVE16)

IV 14sq
(5P)伝

送
子

局
盤

1号電極(将来)

(FEP30)(FEP50)(ﾌﾟﾘｶ30)(中国電力)
IV 3.5sq1φ2W AC100V 60Hz PB

(ﾚｰﾀﾞｰ式)
CV 3.5sq-2c

1号水位計

引
込

開
閉

器
盤

配
水

池
伝

送
子

局
盤

(電
源

切
替

開
閉

器
盤

)

F
2号ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁIV 3.5sq

VCTF 1.25sq-2c(FEP30)

CVV 1.25sq-4c
(静電式)ED(NTT用)

(HIVE22)(HIVE16)(ﾌﾟﾘｶ24)
2号水位計NTT専用線 水位計専用ｹｰﾌﾞﾙIV 3.5sqIV 3.5sq

2号
水

位
発

信
器
盤

FCPEV 0.65mm-3p保
安

器
箱

ED(計装用) HH2(HIVE16)

IV 14sq

F
1号ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁIV 3.5sq

VCTF 1.25sq-2c(FEP30)(FEP50)(ﾌﾟﾘｶ30)(中国電力) 配
水
池

計
装

盤

CVV 1.25sq-4cCVV 1.25sq-4c ×2IV 3.5sq1φ2W AC100V 60Hz (静電式)
(HIVE22)CV 3.5sq-2c

1号水位計水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ引
込

開
閉
器

盤

1
号

水
位

発
信

器
盤

久保配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(HIVE22)

(HIVE22)

(HIVE22～FEP30)

CEE 1.25sq-5c

IE 2sq

KPEV 1.25sq-2p

CEE 1.25sq-5c

KPEV 1.25sq-2p

(FEP30)

IE 2sqIE 2sq ×2CE 3.5sq-3c
KPEV 1.25sq-2pKPEV 1.25sq-2p ×2

IE 2sqCEE 1.25sq-5cCEE 1.25sq-5c ×2

KPEV 1.25sq-2p

IE 2sq

(HIVE22 一部流用)

(HIVE22 一部流用)

(HIVE22 一部流用)

(掘削) (埋戻)

埋設標識ｼｰﾄ(W150mm 2倍)

▽GL

在来土 2
00

3
00

44
0

1
00

砂 40 24
0

10
0

FEP30×2

400

電線管土工図(S=1/20)

管種

A B

C

D

E

凡例(機器等)

記号 名称

計装盤

子局伝送盤

1号水位発信器盤

2号水位発信器盤

1号水位計

2号水位計

2号電極

1，2号ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

備考

改造

今回

撤去

撤去

今回

今回

今回

撤去

凡例(埋設電線管)

記号

FEP50

FEP30

FEP30

FEP30

用途

計装・制御

計装・制御

計装・制御

計装・制御

備考

今回

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

FEP30×2 低圧・光ｹｰﾌﾞﾙ

1 2

HH1

HH2

3

4

5

PB

PB

1号池

2号池

6 7
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Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\24久保配水池単線結線図 .jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

単線結線図
FREE

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

24/46

単線結線図(S=FREE)

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

直
流

電
源

(表
示

灯
)

Wh

商用電源

MCCB
2P
30AF
30AT

引込開閉器盤

3AT

CP
2P
30AF

3AT

CP
2P
30AF

1号
水

位
計

3AT

CP
2P
30AF

2号
水

位
計

5AT

CP
2P
30AF

テ
レ

メ
ー

タ

水
位

計
切

替
回

路

MCCB

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP
SPD
ClassII

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS DB DB

ONU H

避
雷

器

IP
伝

送
装

置

1号
池

水
位

計

2号
池

水
位

計

表
示

灯
・

制
御

配
水

池
電

極

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

ON
U※

盤
内

照
明

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

予
備

予
備

ヒ
ー

タ

3AT

フ
ァ

ン

CP
2P
30AF

MCCB

32AF
2P
MCCB

32AF
2P
MCCB

コ
ン

セ
ン

ト
(1

5A
)

コ
ン

セ
ン

ト
(5

A)

予
備

15AT 5AT3AT
30AF

CP
2P 2P

32AF
15AT

電源

盤内照明

32AT
32AF
2P
MCCB

耐雷トランス

AC100V/100V

500VA

5AT
30AF

CP
2P

I

II  C

(N)

(商用側)

(負荷側)(発電機側)

1φ2W AC100V 60Hz

接続展開図(S=FREE)

子局伝送盤

(1
号

池
水

位
)

(2
号

池
水

位
)

ONU

LANｹｰﾌﾞﾙ

IP伝送装置(本体)

アナログ入力

DBDB

1号池 2号池

(HH)異常高水位

(H) 異常高水位 復帰

(L) 異常低水位 復帰

(LL)異常低水位

E1E2E3E4E5

サ
ー

ジ
キ

ラ
ー

接点入力

LI LI

警報表示・電極制御回路

E1E2E3E4E5

SPD

SPD

SPD

SPD

S
PD

S
PD

S
PD

S
PD

電気通信事業者

子局伝送盤

久保配水池

PB PB PB

非
常

用
発

電
機

接
続

今回廃止(残置)

電源切替開閉器(DS) 追加

漏電遮断器(ELCB) 追加

配線用遮断器(MCCB) 追加

盤内追加品(今回)

計装盤

(水
位

計
異

常
)

(配
水

池
異

常
水

位
)

接
点

用

接
点

用

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

子局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ai×2 Di×2以上

電気通信事業者

5AT

2P
30AF

MCCB

ELCB
2P
30AF
15AT
30mA

DS
2P
30A

4
-20m

A

4
-20m

A

接
点

接
点

接
点

用

接
点

用

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用



排水管φ200

送配水管φ400

越流管φ200

送配水管φ300

排水管φ200

越流管φ200

送配水管φ400

A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\25久保配水池詳細図.jww

令和07年度施工年度

工事名 配水池伝送設備更新工事

図面名 詳細図
25/46図面番号 尺度 図示

下 松 市 上 下 水 道 局

久保配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

1号池・2号池共通 施工数量：2

溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 50A JIS10K FF SUS304 
ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 50A JIS10K

50A SUS304-TP Sch20S ｽﾃｨﾌﾅｰ PLφ200×t3 SUS304
フランジが水平となるよう現合溶接とする

10
0

φ
20
0

コーキング処理

50A

既設孔φ50

ｷﾘφ6-4(固定用ビス孔)

φ50

水位計詳細図(S=1/20)

PB □300×300(VE-WP)

コーキング処理

既設孔φ100

φ100
防波管VP100

水中電極×4

電極詳細図(S=1/20)

平面図 標準断面図

2

900 掘削 埋戻し

在来土

▽GL
1 1 盤基礎

70
0

13
00

40
0

40
0

200

1500

1500
床掘・埋め戻し

2

1－1断面図 2－2断面図

Co 18-8-25(BB) W2 D10@175

15
0

▽GL ▽GL

W1 D10@200 W3 D10@200

3
00

RC-30

10
0

100 900 100 100 700 100

FEP50流用

基礎詳細図(S=1/50)

引込柱(10m-19-350kg)

G
L+

82
50

1φ2W AC100V 60Hz

専用線(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(HIVE22)

保安器箱

計装盤 引込開閉器盤
子局伝送盤

盤基礎工

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(FEP30)

至 HH2

子局伝送盤詳細図(S=1/50)

1　号　池 2　号　池

凡例(機器等)

凡例(機器等) 記号 名称 仕様 備考

記号 名称 仕様 備考 1 水位発信器盤 撤去

1 水位発信器盤 撤去 2 水位計 静電式 撤去

2 水位計 静電式 撤去 3 ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ 撤去

3 ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ 撤去 4 水位計 ﾚｰﾀﾞｰ式 今回

4 水位計 ﾚｰﾀﾞｰ式 今回 5 電極 水中電極×4 (PB4内) 今回

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD (PB2内) 今回 ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD (PB2内) 今回

接点信号用SPD (PB2内) 今回 接点信号用SPD (PB2内) 今回

凡例(プルボックス) 凡例(プルボックス)

記号 規格 用途 備考 記号 規格 用途 備考

PB1 300□×150 VE-WP 制御・計装用 今回 PB1 300□×150 VE-WP 制御・計装用 今回

PB2 150□×100 VE-WP 水位計用SPD収納 今回 PB2 150□×100 VE-WP 水位計用SPD収納 今回

PB3 150□×100 VE-WP 水位計・ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ用 撤去 PB3 150□×100 VE-WP 電極接続用 今回

PB4 300□×300 VE-WP 電極収納 今回

PB5 150□×100 VE-WP 水位計・ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ用 撤去

人孔
PB5

人孔 4

PB4

5

PB3 PB1

PB2

1

2

3

4

PB1
PB2

PB3

HIVE16,22既設流用

4 PB2 4 5 PB2,3

PB4

▽HWL +117.00m (WL 7.00m) ▽HWL +117.00m (WL 7.00m)

2

防波管VP100

3

PB1

1 1
1

▽LWL +110.00m (WL 0.00m) ▽LWL +110.00m (WL 0.00m)

FEP30(流用） FEP30流用

PB1

HIVE22流用

HIVE22流用

至：HH1 至：HH2

平面図(S=1/100) 断面図(S=1/200) 平面図(S=1/100) 断面図(S=1/200)



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\26久保配水池盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図

令和07年度

26/46 図示

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

NP2 2号池水位

1号池

2号池

久保配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

50
以

下

150以下 220
以下

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

消費電力 5.8W 以下

電源ケーブル長 1m

LI

1
00

0

30 300 30

φ60

NP2

700 500

凡例

記号 名称

監視窓 NP0 配水池子局伝送盤
NP0

NP1 1号池水位

NP1 NP2

LI1 LI2 PB1 ランプテスト
PB2 故障復帰

CDL

PB1 PB2

CDL

配水池 配水池
電源 伝送装置

水位計 異常 異常
100V 異常

異常 高水位 低水位

水位計
異常

LI1 LI2

NP1

NP3
NPL

NP4

PBCOS

NP5

50 700 50 50 350

10
0

1
00

0

20 190

18
0
0

正面図 側面図

(1・2号共通)

注記 ONUは盤内収納とする

盤外形図(S=1/20) 盤外形図(S=1/20)

盤外形図(S=1/20)

水位発信器盤

計装盤

正面図 側面図

子局伝送盤

正面図 側面図



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\27若宮ポンプ所平面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

平面図・断面図
27/46 図示

NTT専用線

保
安

器
箱

FCPEV 0.65mm-3p

IV 3.5sq

(ﾌﾟﾘｶ24)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

遠
方

監
視

盤

配線系統図(S=FREE)

若宮ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(HIVE22)

受水槽

屋上へ

3号 2号 1号

若宮ポンプ所平面図(S=1/100)

凡例

記号

1

2

3

4

5

名称

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

3・4号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

1・2号ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

低圧主幹盤

遠方監視盤

備考

改造

6 流入弁盤

1－1断面図(S=1/100)

1

4500

3
8
00

3
90

0

1 2 3 4 5

50
00

12000

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

2

3

4

5

▽GL

▽FL

6

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

1

1

ガラリより入線



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\28若宮ポンプ所単線結線図.jww

令和07年度施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

単線結線図

配水池伝送設備更新工事

FREE28/46

3P
225AF/225AT
3P

225AF/225AT
3P 3P

MCCB1

30AF/5AT
3P

ELCB1 ELCB2 ELCB3 ELCB4

30AF/5AT 30AF/5AT
3P

30AF/5AT
3P

30AF/15AT
2P

3P(1φ3w)

30AF/15AT
2P

30AF/20AT

MCCB01

制
御

電
源

(
AC

20
0V

)

3P
MCCB2 MCCB3 MCCB4

100-200-500mA
225AF/225AT
100-200-500mA

225AF/225AT
100-200-500mA

M

90kW

M

90kW

M

90kW

M M M

3E 3E 3E 3E

30AF/15AT

MCCB1
2P
30AF/10AT

計
装

電
源

(
AC

10
0V

)

制
御

電
源

(
AC

10
0V

)

MCCB1
2P
30AF/10AT

ポ
ン

プ
所

テ
レ

メ
ー

タ

100-200-500mA 100-200-500mA
30AF/10AT 30AF/10AT
3P(2Pで使用) 3P(2Pで使用)

MCCB1
2P
30AF/15AT

UPS

(3kVA)

MCCB1
2P
50AF/50AT

2P
30AF/15AT

計
装

電
源

(A
C1

00
V
)

制
御

電
源

(A
C1

00
V
)

MCCB2ELCB2ELCB1

配
水

池
テ

レ
メ

ー
タ

2P
50AF/50AT

2P 2P
50AF/20AT

2P
50AF/20AT

2P

室
内

コ
ン

セ
ン

ト

屋
外

照
明

室
内

照
明

2P
50AF/20AT50AF/20AT

親
局

伝
送

装
置

ONU

AC100V 60Hz

3φ3W

AC440V 60Hz

1φ2W

AC100V 60Hz

1φ2W

1φ2W

AC100V 60Hz

送水ポンプ1号 送水ポンプ2号 送水ポンプ3号 (廃止) 吐出弁1号 吐出弁2号 吐出弁3号 (廃止)

1φ2W AC100V 60Hz

換気扇盤

遠方監視盤

流入弁盤

低圧主幹盤

1・2号ポンプ盤 3・4号ポンプ盤

3P
30AF/15AT

3P

3φ3W AC440V 60Hz

ﾎﾟﾝﾌﾟ電動弁制御盤

0.4kW 0.4kW 0.4kW

[#P-1]

[#C-1] [#C-2] [#C-0]

1φ3W

M

換気扇1号

80W

M

換気扇2号

80W

M

流入弁1号

0.1kW

流入弁2号

M

0.1kW

LBS2

6.6kV/210-105V
1φ 5kVA
TR2

7.2kV 200A

50AF/50AT
3P 
ELCB02

VS V

電力量計盤
WHM VT・LA内蔵

200A
PAS

柱上PAS一次側

LBS1

7.2kV 600A

7.2kV 200A

6.6kV/440V
3φ 500kVA
TR1

3P
ELCB01

R0,S0,T0

VCB

DS

7.2kV 200A

VCT

中国電力

※責任分界点

3
AAS

VS V

3φ3W AC440V 60Hz

7.2kV 200A

106kvar
SC

SR
6.38kvar

LBS3

高圧受電盤

[#P-0]

若宮ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

3φ3W AC6.6kV 60Hz

架空引込線:6.6kV CVT38sq

PF×3 75A PF×3 5A PF×3 20A

600AF/600AT

100-200-500mA

100-200-500mA 100-200-500mA

R0,N0,T0

1φ3W AC210-105V 60Hz

MCCB01 MCCB02

3φ3W AC440V 60Hz 3φ3W AC440V 60HzAC210-105V 60Hz

MCCB5 MCCB6
3P 3P
30AF/15AT 30AF/15AT

ELCB1 ELCB2

50AF/20AT

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6

600V 300V

300A



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\29若宮ポンプ所盤展開接続図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

展開接続図
29/46 FREE

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

若宮ポンプ所

AR-1

既設盤へ

LAN

電源

IP

(久保配水池)

NTT専用線
1φ2W AC100V

AR-3

回線

NTT専用線

(御屋敷山浄水場)

Ai1 Ai2

TM2

配
水

池
水

位

受
水

槽
水

位

Di7Di1 Di2 Di3 Di4 Di5 Di6 COM

受
水

槽
異

常
水

位

ポ
ン

プ
室

浸
水

吐
出

弁
故

障

送
水

ポ
ン

プ
故

障

ﾎﾟﾝﾌ
ﾟ1号

運
転

ﾎﾟﾝﾌ
ﾟ2号

運
転

ﾎﾟﾝﾌ
ﾟ3号

運
転

COM

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

ONU

AR-2

Ao

回線

TM1

電源

遠方監視盤

AR-4

PS

AC100V

D
C24V

表
示

灯

(現
在
不

使
用

)

電源

電
源

(AC1
00V

)

配
水

池
水

位
計

故
障

Do1 Do2Ao1 Ao2

4-20
mA

Ai1 Ai2

LI1 LI2

Ao
ACS

SS

4-20
mA

4-20
mA

4-20
mA

 凡 例

記号

TM1

TM2

AR-1

AR-2

AR-3

AR-4

PS

IP

ACS

SS

LI1,2

ONU

名称

ﾃﾚﾒｰﾀ(親局)

ﾃﾚﾒｰﾀ(子局)

電源用避雷器

回線用避雷器

回線用避雷器

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

親局伝送装置

ｱﾅﾛｸﾞ信号切替器

セレクタｽｲｯﾁ

デジタルパネルメータ

回線終端装置

仕様

OKI OKITECS1200 50b/s 御屋敷山浄水場用

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MAA-100

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDPA-24

ｻﾝｺｰｼｬ CP-A1

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MA-100

ｵﾑﾛﾝ S8VS-0324 DC24V 30W

IP網用 Ao×2 Do×2

Ai×2 Ao×1 DC4-20mA

φ30 1a1b

4-20mA

電気通信事業者

備考

撤去

撤去

今回

今回

今回

NTT

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) TMA-R-B 50b/s 久保配水池用

今回

配
水

池
水

位
異

常



Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\30若宮ポンプ所盤外形図.jww

A3判

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
30/46 図示

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

若宮ポンプ所

盤外形図(S=1/20)

NP

AL

800 600 600 600 600

450

20
00

ポンプ・電動弁制御盤 3・4号ポンプ盤 1・2号ポンプ盤 低圧主幹盤

正面図 側面図

900 700

2
35

0

遠方監視盤 流入弁盤

正面図 側面図



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\31切山配水池平面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

平面図
31/46 図示

水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ

水
位

発
信
器

盤 水位計
(静電式)

CPEV 0.9mm-3p

IV 2sq

(FEP30)

NTT専用線

保
安

器
箱

(SUS50A) 

(ﾚｰﾀﾞｰ式)

水位計

(5P)

電極

切山配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

配線系統図(S=FREE)

IV 2sq

(HIVE16)

引
込

開
閉

器
盤

P
B1φ2W AC100V 60Hz 子

局
伝

送
盤

(中国電力) (SUS50A)

IV 3.5sq

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

KPEV 1.25sq-2p

IE 2sq

CEE 1.25sq-5c

(FEP30)

CE 3.5sq-3c

(HIVE28)

(予備)

(FEP30)

(HIVE22)

(HIVE22)

(HIVE22)

CEE 1.25sq-5c

IE 2sq

KPEV 1.25sq-2p

電線管土工図(S=1/20)

(掘削) (埋戻)

埋設標識ｼｰﾄ(W150mm 2倍)

▽GL

在来土 20
0

30
0

44
0

1
00

砂 4
0

24
0

10
0

FEP30×2

400

3

4

6

7

2

1

8

専用線(NTT)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

1φ2W AC100V 60Hz

凡例

記号 名称

電力引込柱(局)

引込開閉器盤

水位発信器盤

水位計

子局伝送盤

水位計

電極

通信引込柱(局)

保安器箱

備考

撤去

撤去

今回

今回

今回

BA

凡例

記号

A

B

管種

FEP30

用途

計装・制御

計装・制御

備考

今回

5

FEP30×2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

切山配水池平面図(S=1/200)

9

水位計発信器盤

Ve=900m3

避雷針

切山配水池

φ122
09



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\32切山配水池単線結線図 .jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

単線結線図(S=FREE)

配水池伝送設備更新工事

単線結線図・展開接続図

令和07年度

32/46

Wh

商用電源

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

I

II  C

(N)

(商用側)

(負荷側)

DS
2P
30A

(発電機側)

ELCB
2P
30AF

30mA
30AT

2P 2P2P
MCCB1

30AF
20AT

MCCB2

30AF
20AT

MCCB3

30AF
20AT

非
常

用
発

電
機

SPD
ClassI

MCCB

CP CP CP CP CP CP CP CP CP
SPD
ClassII

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS DB

ONU H

避
雷

器

配
水

池
水

位
計

配
水

池
流

量
計

(
将

来
用

)

配
水

池
水

質
計

(
将

来
用

)

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

I
P伝

送
装

置

表
示

灯
・

制
御

配
水

池
電

極

O
NU

※

引込開閉器盤

子局伝送盤

ONU

LANｹｰﾌﾞﾙ

IP伝送装置(本体)

アナログ入力

DB

(HH)異常高水位

(H) 異常高水位 復帰

(L) 異常低水位 復帰

(LL)異常低水位

E1E2E3E4E5

サ
ー

ジ
キ

ラ
ー

接点入力

LI

警報表示・電極制御回路

E1E2E3E4E5

SPD

SPD

S
PD

電気通信事業者

子局伝送盤

S
PD

展開接続図(S=FREE)

(水
位

)

(水
位

計
異

常
)

配水池

PB PB

切山配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(配
水

池
異

常
水

位
)

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

子局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ai×2 Di×2以上

電気通信事業者

4
-20m

A

接
点

接
点

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

接
点

用
接

点
用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\33切山配水池詳細図.jww

令和07年度施工年度

工事名 配水池伝送設備更新工事

図面名 詳細図
33/46図面番号 尺度 FREE

下 松 市 上 下 水 道 局

切山配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

水位計

溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 50A JIS10K FF SUS304 
ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 50A JIS10K
ｽﾃｨﾌﾅｰ PLφ200×t3 SUS30450A SUS304-TP Sch20S

フランジが水平となるよう現合溶接とする

コーキング処理 φ
20
0

40
0

50A

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

ｷﾘφ6-4(固定用ビス孔)

水位計詳細図(S=1/20)

水位計及び架台撤去

PB □300×300(VE-WP)

コーキング処理

防波管VPφ100

水中電極×4

電極詳細図(S=1/20)

HIVE22

凡例(機器等)

記号 名称 仕様 備考

1 水位発信器盤 撤去

2 水位計 静電式 撤去

3 水位計 ﾚｰﾀﾞｰ式 今回

4 電極 水中電極×4 (PB2内) 今回

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD (PB3内) 今回

接点信号用SPD (PB3内) 今回

凡例(プルボックス)

記号 規格 用途 備考

PB1 300□×150 VE-WP 制御・計装用 今回

人孔PB2 300□×300 VE-WP 電極収納 今回

PB3 150□×100 VE-WP 水位計用SPD収納 今回
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔φ100

L=100

500

平面図(S=1/50)

引込柱(通信) 引込柱(電力)

平面図 標準断面図

専用線(NTT) 1φ2W AC100V 60Hz 2

900 掘削 埋戻し

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

在来土

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(HIVE22)
▽GL

1 1 盤基礎

70
0

13
00

子局伝送盤 40
0

40
0

200引込開閉器盤

1500

1500
床掘・埋め戻し

2
保安器箱

フェンスに固定

1－1断面図 2－2断面図

Co 18-8-25(BB) W2 D10@175盤基礎工

15
0

▽GL ▽GL

W1 D10@200 W3 D10@200

3
00

▽GL RC-30

10
0

至 PB

FEP30×2 100 900 100 100 700 100

盤設置詳細図(S=1/50) 基礎詳細図(S=1/50)

150□×100 VE-WP 今回PB4 電極接続用

1

PB1 2 PB2
4 3

PB3

FEP30×2

至：子局伝送盤

PB4

断面図(S=1/200)

防波管φ100

HWL+127.00m (WL 12.00m)

電線管

SUS50A流用

LWL+119.00m (WL 4.00m)

1
PB1

+115.00m (WL 0.00m)

FEP30×2

至：子局伝送盤

PB2PB3,4

HIVE28



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\34切山配水池盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

34/46 図示
盤外形図

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

切山配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

50
以

下

150以下 220
以下

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

消費電力 5.8W 以下

電源ケーブル長 1m

10
0

低水位高水位
異常異常100V

異常異常
水位計伝送装置電源

配水池配水池

CDL

18
0
0

16
0
0

PB2PB1

CDL

故障復帰PB2
ランプテストPB1LI

NP1

配水池水位NP1
NP0

配水池子局伝送盤NP0監視窓

名称記号

1
00

凡例

500700

500

63
0

200

注記 ONUは盤内収納とする

盤外形図(S=1/20)

正面図 側面図

子局伝送盤

正面図 側面図

引込開閉器盤

盤外形図(S=1/20)

盤外形図(S=1/20)

水位発信器盤

1
00

0

400 250



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\35切山ポンプ所平面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

平面図・断面図

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

35/46 図示

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

配線系統図(S=FREE)

親
局

伝
送

盤

NTT専用線

保
安

器
箱

CPEV 0.9mm-3p

IV1.6㎜

(HIVE16)

計
装

盤

切山ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(HIVE22)

KPEV 1.25sq-5p

CE 3.5sq-3c

(HIVE28)

(HIVE28)

流
し

台
F
L+

80
0

4

7

3

1

2

3
5

6

▽FL

1
2

5
6

4

凡例

記号 名称

動力引込開閉器盤

電灯分電盤

計装盤

ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

換気扇盤

親局伝送盤

発電機接続端子盤

備考

改造

今回

1

2

3

4

5

6

7

1 1

6600

51
00

6600

30
00

切山ポンプ所平面図(1/50)

1-1断面図(1/50)

8

8 保安器箱

電気室

電気室

受水槽

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

専用線(NTT)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

専用線(NTT)

既設貫通孔流用

WhM

WhM

FAN

FAN

EX-25EK5-C

EX-25EK5-C

2
号

1号

人孔□600

流入管200A

送水管150A

電磁流量計150A

蛍光灯(天井直付け)

電極
P.BOX

蛍光灯(天井直付け)

FL40W*2 FL40W*2

P.BOX
150□×150



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\36切山ポンプ所単線結線図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図
36/46 FREE

[#T-0]
発電機接続端子盤

3φ3W AC200V 60Hz 1φ2W AC100V 60Hz

Wh

電力量計盤 電力量計盤

(建屋屋上)引込用金物・接続点(建屋屋上)引込用金物・接続点

中国電力

（動力）

中国電力

（電灯）

2P 

3P 
225AF/150AT

M M

1号送水ポンプ(水中) 2号送水ポンプ(水中)

定格電流45A
規約電流48A

V

E E

運転回路 運転回路

200mA
(AL接点付)

200mA

1号ポンプ 2号ポンプ

100AF/60AT

(AL接点付)

100AF/60AT

制御回路
表示回路 制御回路

流入電磁弁

SV SV

流入電磁弁

1号 2号

(AC200V)

2P 2P 
30AF/10AT 30AF/5AT

30AF/15AT
2P 

30AF/20AT

200/100V
1.5kVA

30AF/15AT

2P 
30AF/10AT

2P 2P 2P 
30AF/5AT 30AF/5AT 30AF/5AT

27X1

停電検知 FL10W*1(子)0.7kVA
水位計
変換器

30mA

電磁流量計
φ150

3P用
ClassⅡ

150μF 150μF

MCCB-9MCCB-8MCCB-7MCCB-5

Tr

MCCB-2

MCCB-4MCCB-3

ELCB-2ELCB-1SPD

MCCB-1

DrS2
MCCB-6

2P 
ELCB-3

UPS TM

SC2SC1

E(D)

(SPD分離器)
ヒューズホルダ(2P)

II

I

(N)
ClassⅡ
2P用

MCCB-01

30A
(DS32)(商用側)SPD

CB-1 CB-2 CB-3 CB-4

DTS

30mA

ELCB
2P2E

F-SPD

電灯分電盤
盤用キャビネット

(型式:S12-532)
盤用キャビネット

(型式:S16-47)

TB

II

I

(N)

(発電機側)
(負荷側)

TB

DTS
(商用側)

TBTB

コ
ン
セ
ン
ト

照
明

E(D)
(発電機側) (負荷側) C

 C

15AT 10AT 10AT
2P 2P 2P 2P

動力引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

換気扇
制御盤

(

予
備)

水激防止
制御回路

(M10) (M5)

11kW 11kW

(動力) (電灯)

電灯:1φ2W AC200V 60Hz
動力:3φ3W AC200V 60Hz

(非常用発電機)

必要容量：25kVA

CV
T2

2s
q (仮設

[#P-0]

[#I-1][#C-1]

[#L-0]

(AL接点付)

30AF/15AT
30mA

V

1号 2号

(AC200V)

M M

滅菌ポンプ

20W 20W

滅菌ポンプ

制御回路

滅菌ポンプ盤

2P用
ClassⅡ

SPD ELCB-4

1φ2W AC200V 60Hz [#C-2]

IV
8s

q

(DS103)
3P 100A

IV22sq IV22sq

I
V2

2s
q

定格遮断容量≧2.5kA
定格遮断容量≧1.5kA

ケーブル)

CV
3.

5s
q

40W*2灯×2台

19.5W×2台

※責任分界点 ※責任分界点

3φ3W AC200V 60Hz

Wh

3P 
125AF/100AT 30AF/30AT

6AT

既
設
C
V3

8s
q-
3c

CV
T1

4s
q

CV
T1
4s

q,
IV

8s
q

C
V5

.5
sq
-2

C

CV
T1

4s
q

IV
8s

q

CV
5.
5
sq
-2

C

ヒューズホルダ(3P)
(SPD分離器)

ClassⅠ
3P用
SPD

E(D)

F-SPD

予備穴（蓋付）

親
局

伝
送

盤
計装盤ポンプ盤

切山ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す



Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\37切山ポンプ所展開接続図.jww

A3判

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

展開接続図
37/46 FREE

水
位
計

異
常

配
水
池

異
常

水
位

親局伝送盤電源

SPD
classII

ONUIP

電源

PS

AC100V

DC24V

そ
の

他
機

器

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

MCCB

CP CP

AC1
00V

親局伝送盤

配
水

池
水

位

Ao1Do1Do2
水

位
計

異
常

配
水

池
水

位
異

常

水位計電源

AC100V

水位計電源

AC100V

H出力

L出力

運用①

H出力

L出力

運用②

LIC1 LIC2LY 出
力

電源

回線

入力

出力

UPS

水撃防止電磁弁

制御回路

(現在不使用)

1号
ﾎﾟ
ﾝ
ﾌﾟ
停

止

送
水

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ故

障

2号
ﾎﾟ
ﾝ
ﾌﾟ
運

転

2号
ﾎﾟ
ﾝ
ﾌﾟ
停

止

受
水

槽
異
常

水
位

追
塩

設
備
異

常

盤
室

浸
水

CO
M

1号
ﾎﾟ
ﾝ
ﾌﾟ
運

転

送
水

流
量

配
水

池
水
位

入力 入力

電源 電源

回線 Di4 Di5 Di6 Di7 Di8 Di9 Di10 Di11 COM Ai2 Ai1

NTT専用線

(御屋敷山浄水場)

NTT専用線

(切山配水池)

AR1

AR2

水位計電源

AC100V

AC100V

電源

ﾃﾚﾒｰﾀ電源

TM

 凡 例

親局伝送盤

記号

MCCB

SPD

CP

IP

ONU

計装盤

記号

TM

AR1

AR2

LY

名称

配線用遮断器

電源用避雷器

回線終端装置

名称

ポンプ所ﾃﾚﾒｰﾀ子局装置

電源用避雷器

回線用避雷器

仕様

2P 30AF/10AT

分離機内蔵 AC100V用 classII

2P 30AF/5AT

IP網用 Ao×2 Do×2 以上

電気通信事業者

仕様

日立 SUPERRROL-L

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ TPA-10A-V3

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ TPA-20B-V3

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTLF-20AH

今回

備考

(参考) MG社 DL8

NTT

改造

備考

撤去

撤去

撤去

UPS 無停電電源装置 三菱 FW-V10-0.7K 撤去

LIC1 三菱 LM-11MRNRI

第一ｴﾚ XEL-110CLIC2

計装盤

展開接続図(S=FREE)

切山ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

水位変換器

水位設定表示器

水位設定表示器

AC100V

UPS電源

4-20mA

4-2
0mA

4
-20m

A

4
-20m

A

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

親局伝送装置
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
38/46 図示

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

親局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ao×2 Do×2以上

電気通信事業者

1φ2W100V

MCCB

CP CP CP CP
SPD
ClassII

温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS

IP ONU H

避
雷

器

IP
伝

送
装

置

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

ON
U※

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

親局伝送盤

単線図(S=FREE)

切山ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

50
以

下

消費電力 5.8W 以下

150以下
電源ケーブル長 1m

220
以下

NP

500

80
0

250

盤外形図(S=1/20)

親局伝送盤

盤外形図(S=1/20)

650 700

1
95

0

600

計装盤 ポンプ盤



水下

流量計室
排泥弁

送
配
水
管
HP
PE
φ
15
0

排
泥
管
HI
VP
φ
10
0

ｻﾄﾞﾙ分岐φ25排泥弁

送配水弁

人孔

通気口

7
5

8
0

8
5

8
0

A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\39鳥越配水池平面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

配水池伝送設備更新工事

令和07年度

平面図
39/46 図示

(ﾚｰﾀﾞｰ式)

(5P)

水位計

電極

PB

(架空～HIVE16)

(中国電力)

1φ2W AC100V 60Hz

IV 14sq

配線系統図(S=FREE)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

水位計専用ｹｰﾌﾞﾙNTT 0.6mm-2p×3NTT専用線

水
位

発
信

器
盤

引
込

開
閉

器
盤

水位計
(静電式)

(HIVE16) 

鳥越配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

子
局

伝
送

盤

CEE 1.25sq-5c

IE 2sq

(HIVE22)

CE 3.5sq-3c

(HIVE22)

(HIVE28)

(HIVE22)

KPEV 1.25sq-2pIE 2sq

CEE 1.25sq-5c

KPEV 1.25sq-2p

(FEP30)

(FEP30)

(予備)

(掘削) (埋戻)

埋設標識ｼｰﾄ(W150mm 2倍)

▽GL

在来土 20
0

3
00

44
0

1
00

砂 4
0

24
0

10
0

FEP30×2

400

電線管土工図(S=1/20)

計装・制御

記号

1

2

3

4

5

6

7

名称

引込柱

引込開閉器盤

水位発信器盤

水位計

子局伝送盤

水位計

電極

備考

撤去

今回

今回

今回

改造

3 47

凡例

記号 管種 用途 備考

電力会社
(1φ2WAC100V)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

今回A

6

2

1

5

A

鳥越配水池

FEP30×2



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\40鳥越配水池単線結線図 .jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

単線結線図(S=FREE)

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図・展開接続図
40/46

Wh

商用電源

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

I

II  C

(N)

(商用側)

(負荷側)

DS
2P
30A

(発電機側)

ELCB
2P
30AF

30mA
30AT

2P 2P2P
MCCB1

30AF
20AT

MCCB2

30AF
20AT

MCCB3

30AF
20AT

非
常

用
発

電
機

SPD
ClassI

MCCB

CP CP CP CP CP CP CP CP CP
SPD
ClassII

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS DB

ONU H

避
雷

器

配
水

池
水

位
計

配
水

池
流

量
計

(
将

来
用

)

配
水

池
水

質
計

(
将

来
用

)

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

I
P伝

送
装

置

表
示

灯
・

制
御

配
水

池
電

極

O
NU

※

引込開閉器盤

子局伝送盤

ONU

LANｹｰﾌﾞﾙ

IP伝送装置(本体)

アナログ入力

DB

(HH)異常高水位

(H) 異常高水位 復帰

(L) 異常低水位 復帰

(LL)異常低水位

E1E2E3E4E5

サ
ー

ジ
キ

ラ
ー

接点入力

LI

警報表示・電極制御回路

E1E2E3E4E5

SPD

SPD

S
PD

電気通信事業者

子局伝送盤

S
PD

展開接続図(S=FREE)

(水
位

)

(水
位

計
異

常
)

配水池

PB PB

鳥越配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(配
水

池
異

常
水

位
)

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

子局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ai×2 Di×2以上

電気通信事業者

4
-20m

A

接
点

接
点

ｱﾅﾛ
ｸﾞ用

接
点

用
接

点
用

ｱﾅ
ﾛｸﾞ用



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\41鳥越配水池詳細図.jww

鳥越配水池

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

FEP30×2

至：子局伝送盤

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

詳細図
41/46 図示

HIVE22

水中電極×4

電極詳細図(S=1/20)

PB □300×300(VE-WP)

既設水位計用貫通管φ50流用

70
0

水位計詳細図(S=1/20)

コーキング処理

フランジが水平となるよう現合溶接とする

ｷﾘφ6-4(固定用ビス孔)

50A

φ
20
0

溶接ﾌﾗﾝｼﾞ 50A JIS10K FF SUS304 
ﾌﾗﾝｼﾞ継手品 50A JIS10K

50A SUS304-TP Sch20S ｽﾃｨﾌﾅｰ PLφ200×t3 SUS304

1
00

既設通気口φ150流用

水位計(今回)

水位計(撤去)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)(HIVE22)

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

盤基礎工

子局伝送盤

盤設置詳細図(S=1/50)

▽GL

至 PB

引込開閉器盤

1φ2W AC100V 60Hz

引込柱

1500

40
0

40
0

200

在来土

盤基礎

掘削 埋戻し

▽GL

床掘・埋め戻し

13
00

1500

900

70
0

標準断面図平面図

1－1断面図

15
0

W1 D10@200

Co 18-8-25(BB) W2 D10@175

10
0

3
00

RC-30

▽GL

100 900 100

2－2断面図

W3 D10@200

▽GL

100 700 100

基礎詳細図(S=1/50)

1 1

2

2

断面図(S=1/100)平面図(S=1/100)

FEP30×2

HIVE28

凡例(機器等)

名称

水位発信器盤

水位計

水位計

電極

ｱﾅﾛｸﾞ信号用SPD

接点信号用SPD

仕様

静電式

ﾚｰﾀﾞｰ式

水中電極×4 (PB2内)

(PB3内)

(PB3内)

備考

撤去

撤去

今回

今回

今回

今回

記号

1

2

3

4

3 4

PB2

PB3

35
00

PB1

2

4

1 PB2

3 93
00φ 人孔

PB1

▽HWL +83.7m (WL 3.00m)

▽LWL +81.0m (WL 0.30m)

FE
P30×

2

至
：

子
局

伝
送

盤

PB5

PB4

PB4

凡例(プルボックス)

記号 規格 用途 備考

PB1 300□×150 VE-WP 制御・計装用 今回

PB2 300□×300 VE-WP 電極収納 今回

PB3 150□×100 VE-WP 水位計用SPD収納 今回

PB4 150□×100 VE-WP 電極接続用 今回

PB5 250×300×300 SUS 既設水位計用 撤去

HIVE28



A3判

Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\42鳥越配水池盤外形図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

盤外形図
42/46 図示

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

鳥越配水池

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

50
以

下

150以下 220
以下

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

消費電力 5.8W 以下

電源ケーブル長 1m

ＮＰ

10
0

低水位高水位
異常異常100V

異常異常
水位計伝送装置電源

配水池配水池

CDL

18
0
0

16
0
0

PB2PB1

CDL

故障復帰PB2
ランプテストPB1LI

NP1

配水池水位NP1
NP0

配水池子局伝送盤NP0監視窓

名称記号

1
00

凡例

500700

500

63
0

200

注記 ONUは盤内収納とする

盤外形図(S=1/20)

正面図 側面図

子局伝送盤

正面図 側面図

引込開閉器盤

盤外形図(S=1/20)

LI

3
0

2
50

72
0

1
00

0

30 300 30

φ60

20 190

盤外形図(S=1/20)

水位発信器盤
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Z:\工事\発注書類\増圧施設\その他\（未完）2024配水池伝送設備更新工事\1発注前\設計図面案\43鳥越ポンプ所平断面図.jww

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

平面図・断面図
43/46 図示

NTT専用線

保
安

器
箱

SCT 0.65mm-2p×2

CPEV 0.9mm-5p

(HIVE22～RACK)

ﾃ
ﾚﾒ

ｰﾀ
子

盤

CE 2sq-3c

(HIVE22～RACK)

KPEV 1.25sq-15p

CEE-S 1.25q-2c×2

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)
光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

配線系統図(S=FREE)

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌﾟ
制

御
盤

(HIVE42～RACK)

RACK)

RACK)

親
局

伝
送

盤

RACK)

鳥越ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

(HIVE22)
CE 3.5sq-3c

KPEV 1.25sq-5p

(HIVE28～

(HIVE28～

KPEV 1.25sq-2p

(HIVE22～

SG
P-

Vφ
20

DI
Pφ

7
5

副
弁
配

管

流入弁ピット

制水弁 調節弁

受水槽人孔

流量計ピット

流量計

DIPφ50

1

2

3

4

5

6

7

鳥越ポンプ所平面図(S=1/50)

凡例

記号

1

2

3

4

5

6

7

名称

動力引込開閉器盤

電灯分電盤

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

親局伝送盤

ﾎﾟﾝﾌﾟ端子盤

発電機接続端子盤

備考

改造

改造

今回

1号 2号

送水ポンプ

ポンプ所建屋

2
30

0

2

3

13

4

5

6

7

1－1断面図(1/50)

2－2断面図(1/50)

3－3断面図(1/50)

23
00

3400

23
00

2800

3300

▽FL

▽FL

▽FL

N

Ｗ

Ｓ

Ｅ

1 1

2

2

33
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注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度 FREE

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

単線結線図
44/46

WP

AC200V
/100V

IE
8s

q

CE
2s
q-

3c

CE
2s
q-

3c

CE
5
.5

sq
-2

c

専
用

ケ
ー

ブ
ル

IE
8s

q

2kVA

親
局

伝
送

盤

鳥越ポンプ所

※責任分界点 ※責任分界点
(建屋屋上)引込用金物・接続点(建屋屋上)引込用金物・接続点

2P 

2P 

1号ポンプ
制御回路

DTS

SPD

F-SPD

（計装）

3P 

3P 3P 

V

100AF/100AT
定格遮断容量≧2.5kA

TB

TBTB

II

I

(N)

(発電機側)
(負荷側)

(商用側)

 C

(DS103)
3P 100A

動力引込開閉器盤
[#P-0]

Wh
電力量計

CV
T1

4
sq

CV
5
.5

s
q-
2C

Wh
電力量計

[#T-0]
発電機接続端子盤(M10) (M5)

(動力) (電灯)

電灯:1φ2W AC200V 60Hz
動力:3φ3W AC200V 60Hz

(非常用発電機)

必要容量：25kVA

(仮設
ケーブル)

2P 2P 

制御回路

1号ポンプ 2号ポンプ

2号ポンプ

30mA

ELCB
2P2E

電灯分電盤
[#L-0]

定格遮断容量≧1.5kA

30AF/30AT

(SPD分離器)

3P用

ヒューズホルダ(3P)

ClassⅠ

IV
8
sq

E(D)

3φ3W AC200V 60Hz 1φ2W AC100V 60Hz
中国電力

（動力）

中国電力

（電灯）

2P 2P 

A A

(SPD分離器)
ヒューズホルダ(2P)

ClassⅡ
2P用
SPD

F-SPD

II

I

(N)

30A
(DS32)(商用側)
DTS

(発電機側) (負荷側) C

E(D)

CB-1 CB-2 CB-3 CB-4

15AT 10AT 10AT
2P 2P 2P 2P
6AT

防水
コンセント

（照明）

（予備）

制御回路

3φ3W AC200V 60Hz

2P 

V

1φ2W AC100V 60Hz

定格電流45A
規約電流48A

定格電流45A
規約電流48A

M M

天井照明

運転回路 運転回路

SR1

SC1 SC2

3P 

Tr

MCCB-01

MCCB1

ELCB11 MCCB11 ELCB12 MCCB12 MCCB13 MCCB14 MCCB15

MCCB2

ELCB21

1号送水ポンプ(水中)
11kW

2号送水ポンプ(水中)
11kW

2号端子盤
[#T-2][#T-1]

1号端子盤

PS
AC100V
/DC24V

2P 2P 

変換器

2P 2P 

水位計

（予備）

2P 

テレメータ

（子局）

MCCB

[#I-1]
テレメータ子局盤

流量計
表示器

MCCB21 MCCB22 MCCB23 MCCB24

2P 2P

2P 

CP1 CP2

SV

1号

SV

2号
流入電磁弁 流入電磁弁

制御回路
電磁弁

ELCB22

SR2

⇒（予備）

外灯(ポーチライト)

（屋外照明）

C
E5

.5
sq

-
2C

CE
T1
4s

q,
IE

8s
q

C
E5
.5

sq
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

配水池伝送設備更新工事

展開接続図
45/46 FREE

4-20mA

4-
20mA

4-
20mA

4
-20m

A

4-20mA

TM ﾃﾚﾒｰﾀ子局 ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) DAST-20-1SS5-K

SPD
classII

配
水

池
水

位

ONU

Ao1 Do1 Do2

IP

電源

PS

AC100V

DC24V

そ
の

他
機
器

光ｹｰﾌﾞﾙ(NTT)

MCCB

CP CP

AC10
0V

親局伝送盤

 凡 例

親局伝送盤

記号

MCCB

SPD

CP

IP

ONU

記号

名称

配線用遮断器

電源用避雷器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

名称

電源用避雷器

回線用避雷器

仕様

2P 30AF/10AT

分離機内蔵 AC100V用 classII

2P 30AF/5AT

IP網用 Ao×2 Do×2 以上

電気通信事業者

仕様

ｼﾝｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞTLI-2TA

備考

NTT

NTT専用線

(御屋敷山

浄水場)

配
水

池
水

位

送
水

流
量

電
源

回線 Ai1 Ai2 発信器

電源

出力

(回線)

AC100V

ALAK1

N
TT 5

0b/
s

電源

入力

ISOAK1

出
力
2入

力

出力1

故障

DBLAK1

DBAK1 LICAK1

配
水

池
水

位

送
水

流
量

送水流量計より

そ
の

他
接

点
信

号

送
水

ﾎ
ﾟﾝﾌ

ﾟ故
障

Di1 Di2 Di3 Di4

受
水

槽
異

常
水

位

C
OM

盤
室

浸
水

COM

H出力

L出力

水
位

計
電

源

予
備

ﾃﾚ
ﾒｰﾀ子

局
電

源

AC1
00V

LA

ﾎ
ﾟﾝﾌﾟ

運
転

水
位

計
異

常

配
水

池
水

位
異

常

DBAK1

ALAK1

ISOAK1

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFA

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) M2YV

DBLAK1 ミニパワーリレー ｵﾑﾛﾝ MY4N

LICAK1 水位指示計 甲神電機 KLM-11MRRI

制御計装盤

制御計装盤

撤去

撤去

記号 名称 仕様 備考

回線用避雷器LA

展開接続図(S=FREE)

NTT専用線

配水池)

(鳥越

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

2
50Ω

2
50Ω

鳥越ポンプ所

水位変換器

回線終端装置

親局伝送装置

TM(ﾃﾚﾒｰﾀ子局)

DAST-20-1SS5-K

ｴﾑｼｽﾃﾑ(MG) MDP-MFA

配
水

池
水

位親
局

伝
送

盤
電

源

配
水

池
水
位

異
常

水
位

計
異
常
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施工年度

工事名

図面名
図面番号

下 松 市 上 下 水 道 局
尺度

令和07年度

盤外形図

配水池伝送設備更新工事

46/46 図示

凡例

記号

MCCB

CP

SPD

PS

DB

IP

ONU

名称

配線用遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

電源用避雷器

ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ

親局伝送装置

回線終端装置

仕様

2P 30AF

2P 30AF

分離機内蔵 1φ2W AC100V 用 classII

入力AC100V 出力DC24V

2線式水位計用

IP網用 Ao×2 Do×2以上

電気通信事業者

1φ2W100V

MCCB

CP CP CP CP
SPD
ClassII

温度ｽｲｯﾁ 温度ｽｲｯﾁPS

IP ONU H

避
雷

器

IP
伝

送
装

置

保
守

用
コ

ン
セ

ン
ト

ON
U※

ヒ
ー

タ

フ
ァ

ン

※ONU(電気通信事業者が準備)は盤内収納とする

親局伝送盤

親局伝送盤

単線図(S=FREE)

鳥越ポンプ所

注記

1． 今回

2． 改造

3． 撤去

その他は既設を示す

回線終端装置(ONU)参考図(S=FREE)

仕様(電気通信事業者 技術参考資料による)

質量　約 0.6kg

電源 AC 100V、2極型電源プラグ 1m

50
以

下

消費電力 5.8W 以下

150以下
電源ケーブル長 1m

220
以下

NP

500

80
0

250

盤外形図(S=1/20)

ﾃﾚﾒｰﾀ子局盤

500 250

40
0

盤外形図(S=1/20)

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

1300 600

1
75

0
15

0

盤外形図(S=1/20)


